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Akredytowane przez PCA (certyfikat nr AB 323)

OCENA TECHNICZNA Nr IEn - EWP - 940/2015

1. Przedmiot oceny: Ztgczki kablowe Al-Cu typu ACL;
Koncowki kablowe Al-Cu typu ACK;
Koncoéwki kablowe Al z bolcem Cu typu ACB

2. Zamawiajacy:  Zaklady Metalowe Erko R. Petlak
Spolka Jawna Bracia Petlak
ul. Ks. Jana Hanowskiego 7; 11-042 Jonkowo

3. Dostarczone 1) Instytut Energetyki, Laboratorium Wielkopradowe, Warszawa:
dokumenty: Raport badan Nr EWP/29/E/2008-1 z dn. 10.12.2008 r.

Raport badan Nr EWP/29/E/2008-2 z dn. 30.12.2008 r.

Raport badan Nr EWP/29/E/2008-3 z dn. 30.12.2008 r.

Raport badan Nr EWP/29/E/2008-4 z dn. 30.12.2008 r.

Raport badan Nr EWP/05/E/2010-2 z dn. 08.10.2010 1.
2) Karta katalogowa ,,Ztaczka Al - Cu typ ACL”; Erko 14.05.2010; Czelusnica;
3) Karta katalogowa ,,Koficowka Al - Cu typ ACK do kabli AL”;

Erko 14.05.2010; Czelusnica;
4) Karta katalogowa ,,Koncéwka Al z bolcem Cu typ ACB”;

Erko 14.05.2010; Czelusnica.

4. Ocena:

Na podstawie pozytywnych rezultatdéw badan typu zawartych w raportach badan wymienionych
w p. 3.1) uznaje sie, ze zlaczki kablowe aluminiowo - miedziane typu ACL, koncoéwki kablowe
aluminiowo - miedziane typu ACK oraz czesci rurowe koncowek kablowych aluminiowo - miedziane
typu ACB produkcji Zaktadow Metalowych Erko, spetniajg wymagania normy PN-EN 61238-1:2004
(EN 61238-1:2003 IDT) dla elementéw klasy A i nadaja si¢ do stosowania w polskich sieciach
elektroenergetycznych do polaczen miedzianych zyl roboczych kabli o przekroju od 10 mm?
do 240 mm’ z aluminiowymi zytami roboczymi kabli o przekroju od 16 mm” od 240 mm?® oraz do
zakonczen aluminiowych zyt roboczych kabli o przekroju od 16 mm?* do 240 mm? dla zyt klasy 1 lub 2
wg PN-E-90160:1988 lub PN-EN 60228:2007, wykonanych w spos6b zgodny z instrukcjag montazu
zawartg w kartach katalogowych wymienionych w p. 3.2), 3.3) 1 3.4).

Ocena Techniczna wazna do 23.11.2020 r.
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Warszawa, dnia 23.11.2015r.

Wytaczne prawo dysponowania tym dokumentem zachowuje Zamawiajacy



